S.C. TIC MARCON S.R.L.

ADRESA: STRADA DRACESTI, NR. 58, CAMPULUNG, ARGES
WWW.LABORATORANALIZE.COM.RO
TELEFON: 0742.044.782 ; 0724.223.116

acreditat pentru
INCERCARE
w0 iq
RE AR
LABORATOR DE INCERCARI
FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE SR EN ISO/EC 170252018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

CAMPULUNG,JUD. ARGES,STR. DRACESTI, NR. 58

L11079

RAPORT DE INCERCARI
nr.874 /27.05.2021
Client Serviciul de Alimentare cu Apa Calinesti
Contract 736/29.05.2020
Adresa Calinesti, jud.Arges
Data primirii probelor 24.05.2021
Esantionare SC TIC MARCON SRL

Locul recoltarii probelor

Vranesti -iesire rezervor

Modul de pbrezenmre aspect limpede,incolor,volum proba 2 |
probe
Perioada de executie a 24.05.2021-27.05.2021
probelor
Matrice Apa potabila

Denumire probe/Cod probe

Determinari solicitate/Metoda de analiza

- Proba apa Vranesti -iesire rezervor/
8288

- pH/ SR ISO 10523/2012

- Conductivitate/ SR EN 7888/1997

- Amoniu/ SR ISO 7150-1/2001

- Azotiti/ SR ISO 26777/C91/2006

- Azotati /SR ISO 7890/3-2000

- Clor rezidual / SR EN ISO 7393-2/2018

- Cloruri/ SR ISO 9297/2001

- Turbiditate/ SR EN ISO 7027/2018

- Gust/ SR EN 1622/2007

- Miros/ SR EN1622/2007

- Culoare/ SR EN ISO 7887/2002

- Hidrogen sulfurat/ SR 7510/97

- CCO Mn(oxidabilitate) / SR EN ISO 8467/2001

- Escherichia Coli / SR EN ISO 9308-1/A1-2017

- Bacterii coliforme/ SR EN ISO 9308-1/A1-2017

- Enterococi / SR EN ISO 7899-2/2002

- Numar de colonii la 22°C / SR EN ISO 6222/2004
- Numar de colonii la 37°C / SR EN ISO 6222/2004

PSL-7.8-F1

172




REZULTATELE DETERMINARILOR
RAPORT DE INCERCARI: nr.874 /27.05.2021
Valorile admise sunt in conformitate cu Legea 458/2002 completata si modificata prin ordonanta
22/2017 privind calitatea apei potabile.

Indicatorul analizat Unitate de Valori Rezultat § 50,0
masura admise analiza
pH unitati pH 6,5-9,5 8,4
(masurat la temperatura de20°C)
*Conductivitate pS/em 2500 283
Amoniu mg/l 0,50 0,31
*Turbiditate FNU <5 0,21
Azotati mg/l 50 SLQ** 0,120
Azotiti mg/l 0,5 SLQ** 0,029
*Clor rezidual total mg/l 0,20
*Clor rezidual liber mg/l max. 0,50 0,16
*Cloruri mg/l 250 12,76
*Hidrogen sulfurat pg/l 100 38,9
*Miros Acceptabil Acceptabil
consumatorilor $i | consumatorilor si
nicio modificare nicio modificare
anormald anormald
*Gust Acceptabil Acceptabil
consumatorilor si | consumatorilor si
nicio modificare nicio modificare
anormali anormala
*Culoare Acceptabilad Acceptabila
consumatorilor si | consumatorilor si
nicio modificare nicio modificare
anormald anormala
*CCO Mn(oxidabilitate) mg/1 5,0 1,11
*Escherichia Coli ufe /100ml 0 0
*Coliformi totali ufc /100ml 0 0
*Enterococi ufc /100ml 0 0
*Numar de colonii la 22°C ufc /ml nicio modificare 0
anormala
*Numar de colonii la 37°C ufe /ml nicio modificare 0
anormala

**SLQ-Sub limita de cuantificare
***LOQ-Limita de cuantificare
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NOTA: Reproducerea-totdla sau partiala a raportului de incercare, fara ap

interzisa.

Responsabil Incercare

Tolbes Iujiana

A

Laborant

Lemnaru Qana

/7
@bomwmlui emitent, este

Laboratorul este inregistrat la Ministerul Sanatatii ca laborator de monitorizare si control a apei potabile cu nr
572 /06.07.2020 si la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ca laborator autorizat pentru
efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice a apei din aliment cu nr. 14/31.07.2013
*Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

PSL-7.8-F1
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S.C. TIC MARCON S.R.L.

ADRESA: STRADA DRACESTI, NR. 58, CAMPULUNG, ARGES

WWW.LABORATORANALIZE . COM.RO
TELEFON: 0742.044.782 ; 0724.223.116

acreditat pentru

INCERCARE
LABORATOR DE INCERCARI et
FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE RE~ AR

CAMPULUNG,JUD. ARGES,STR. DRACESTI, NR. 58

RAPORT DE INCERCARI
nr.875 /27.05.2021

SRENISO/EC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI1079

Client Serviciul de Alimentare cu Apa Calinesti
Contract 736/29.05.2020
Adresa Calinesti, jud.Arges
Data primirii probelor 24.05.2021
Esantionare SC TIC MARCON SRL

Locul recoltarii probelor

Vranesti —retea scoala

Modul de p:ezentare aspect limpede,incolor,volum proba 2 1
probe
Perioada de executie a 24.05.2021-27.05.2021
probelor
Matrice Apa potabila

Denumire probe/Cod probe

Determinari solicitate/Metoda de analiza

- Proba apa Vranesti -retea scoala/
8289

- pH/ SR ISO 10523/2012

- Conductivitate/ SR EN 7888/1997

- Amoniu/ SR ISO 7150-1/2001

- Azotiti/ SR ISO 26777/C91/2006

- Azotati /SR ISO 7890/3-2000

- Clor rezidual / SR EN ISO 7393-2/2018

- Cloruri/ SR ISO 9297/2001

- Turbiditate/ SR EN ISO 7027/2018

- Gust/ SR EN 1622/2007

- Miros/ SR EN1622/2007

- Culoare/ SR EN ISO 7887/2002

- Hidrogen sulfurat/ SR 7510/97

- CCO Mn(oxidabilitate) / SR EN ISO 8467/2001

- Escherichia Coli / SR EN ISO 9308-1/A1-2017

- Bacterii coliforme/ SR EN ISO 9308-1/A1-2017

- Enterococi / SR EN ISO 7899-2/2002

- Numar de colonii la 22°C / SR EN ISO 6222/2004
- Numar de colonii la 37°C / SR EN ISO 6222/2004

PSL-7.8-F1

172




REZULTATELE DETERMINARILOR
RAPORT DE INCERCARI: nr.875 /27.05.2021

Valorile admise sunt in conformitate cu Legea 458/2002 completata si modificata prin ordonanta
22/2017 privind calitatea apei potabile.

Indicatorul analizat Unitate de Valori Rezultat LOQ***
masura admise analiza
pH unitati pH 6,5-95 8,3
(masurat la temperatura de20°C)
*Conductivitate uS/cm 2500 280
Amoniu mg/l 0,50 0,22
*Turbiditate FNU <5 0,29
Azotati mg/l 50 0,28
Azotiti mg/l 0,5 SLQ** 0,029
*Clor rezidual total mg/l 0,14
*Clor rezidual liber mg/1 min. 0,10 0.12
*Cloruri mg/l 250 12,66
*Hidrogen sulfurat pg/l 100 37.1
*Miros Acceptabil Acceptabil
consumatorilor i | consumatorilor si
nicio modificare nicio modificare
anormald anormald
*Gust Acceptabil Acceptabil
consumatorilor §i | consumatorilor si
nicio modificare nicio modificare
anormali anormald
*Culoare Acceptabila Acceptabild
consumatorilor §i | consumatorilor si
nicio modificare | nicio modificare
anormala anormala
*CCO Mn(oxidabilitate) mg/l 5,0 1,22
*Escherichia Coli ufe /100ml 0 0
*Coliformi totali ufe /100ml 0 0
*Enterococi ufc /100ml 0 0
*Numar de colonii la 22°C ufe /ml nicio modificare 0
anormala
*Numar de colonii la 37°C ufc /ml nicio modificare 0
anormala

**SLQ-Sub limita de cuantificare
***LOQ-Limita de cuantificare

Director Py
Ing.Tolbes st
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Sordacdbee /
NOTA: Reproducerea fotala sau partiala a raportului de incercare, fara aprobarea

interzisa.

Responsabil Incercare
Tolbes Iuliana

/L

Laborant

Lemnaru Qa;

'
Lboratom[ui emitent, este

Laboratorul este inregistrat la Ministerul Sanatatii ca laborator de monitorizare si control a apei potabile cu nr
572 /06.07.2020 si la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ca laborator autorizat pentru
efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice a apei din aliment cu nr. 14/31.07.2013
*Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

PSL-7.8-F1




S.C. TIC MARCON S.R.L.

ADRESA: STRADA DRACESTI, NR. 58, CAMPULUNG, ARGES
WWW.LABORATORANALIZE.COM.RO
TELEFON: 0742.044.782 ; 0724.223.116

CAMPULUNG,JUD. ARGES,STR. DRACESTI, NR. 58

acreditat pentru
INCERCARE

LABORATOR DE INCERCARI
FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE

SR ENISO/EC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

L11079

RAPORT DE INCERCARI
nr.876 /27.05.2021
Client Serviciul de Alimentare cu Apa Calinesti
Contract 736/29.05.2020
Adresa Calinesti, jud.Arges
Data primirii probelor 24.05.2021
Esantionare SC TIC MARCON SRL

Locul recoltarii probelor

Gorganu -iesire rezervor

Modul de prezentare aspect limpede,incolor,volum proba 2 |
probe
Perioada de executie a 24.05.2021-27.05.2021
probelor
Matrice Apa potabila

Denumire probe/Cod probe

Determinari solicitate/Metoda de analiza

- Proba apa Gorganu -iesire rezervor/
8290

- pH/ SR ISO 10523/2012

- Conductivitate/ SR EN 7888/1997

- Amoniu/ SR ISO 7150-1/2001

- Azotiti/ SR ISO 26777/C91/2006

- Azotati /SR ISO 7890/3-2000

- Clor rezidual / SR EN ISO 7393-2/2018

- Cloruri/ SR ISO 9297/2001

- Turbiditate/ SR EN ISO 7027/2018

- Gust/ SR EN 1622/2007

- Miros/ SR EN1622/2007

- Culoare/ SR EN ISO 7887/2002

- Hidrogen sulfurat/ SR 7510/97

- CCO Mn(oxidabilitate) / SR EN ISO 8467/2001

- Escherichia Coli / SR EN ISO 9308-1/A1-2017

- Bacterii coliforme/ SR EN ISO 9308-1/A1-2017

- Enterococi / SR EN ISO 7899-2/2002

- Numar de colonii la 22°C / SR EN ISO 6222/2004
- Numar de colonii la 37°C / SR EN ISO 6222/2004

PSL-7.8-F1

172




REZULTATELE DETERMINARILOR
RAPORT DE INCERCARI: nr.876 /27.05.2021

Valorile admise sunt in conformitate cu Legea 458/2002 completata si modificata prin ordonanta
22/2017 privind calitatea apei potabile.

Indicatorul analizat Unitate de Valori Rezultat L0 >
masura admise analiza
pH unitati pH 6,5-9,5 8,4
(masurat la temperatura de20°C)
*Conductivitate uS/cm 2500 253
Amoniu mg/l 0,50 0,30
*Turbiditate FNU <5 0,50
Azotati mg/l 50 SLQ** 0,120
Azotiti mg/1 0,5 0,36
*Clor rezidual total mg/l 0,13
*Clor rezidual liber mg/l max. 0,50 0,11
*Cloruri mg/l 250 14,18
*Hidrogen sulfurat ng/l 100 27,3
*Miros Acceptabil Acceptabil
consumatorilor i | consumatorilor gi
nicio modificare | nicio modificare
anormald anormala
*Gust Acceptabil Acceptabil
consumatorilor i | consumatorilor si
nicio modificare | nicio modificare
anormali anormald
*Culoare Acceptabila Acceptabila
consumatorilor si | consumatorilor si
nicio modificare | nicio modificare
anormala anormala
*CCO Mn(oxidabilitate) mg/1 5,0 1,67
*Escherichia Coli ufc /100ml 0 0
*Coliformi totali ufc /100ml 0 0
*Enterococi ufe /100ml 0 0
*Numar de colonii la 22°C ufec /ml nicio modificare 11
anormala
*Numar de colonii la 37°C ufc /ml nicio modificare 6
anormala

**SLQ-Sub limita de cuantificare
***LOQ-Limita de cuantificare

* e
Director 2o ETAY, N\,
Ing. Tolbes,Cénstantin 7o\,
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¥

Responsabil Incercare

Tolbes Iulj (a
7

Lemnaru O na_

Laborant

i
NOTA: Reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare, fara aprobarea la%)rammlui emitent, este

inferzisa.

Laboratorul este inregistrat la Ministerul Sanatatii ca laborator de monitorizare si control a apei potabile cu nr
572 /06.07.2020 si la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ca laborator autorizat pentru
efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice a apei din aliment cu nr. 14/31.07.2013
*Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

PSL-7.8-F1




S.C. TIC MARCON S.R.L.

ADRESA: STRADA DRACESTI, NR. 58, CAMPULUNG, ARGES
WWW.LABORATORANALIZE .COM.RO
TELEFON: 0742.044.782 ; 0724.223.116

LABORATOR DE INCERCARI
FIZ1CO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE

CAMPULUNG,JUD. ARGES,STR. DRACESTI, NR. 58

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1079

RAPORT DE INCERCARI
nr.877/27.05.2021
Client Serviciul de Alimentare cu Apa Calinesti
Contract 736/29.05.2020
Adresa Calinesti, jud.Arges
Data primirii probelor 24.05.2021
Esantionare SC TIC MARCON SRL

Locul recoltarii probelor

Capat retea Calinesti

Modul de prezentare aspect limpede,incolor,volum proba 2 1
probe
Perioada de executie a 24.05.2021-27.05.2021
probelor
Matrice Apa potabila

Denumire probe/Cod probe

Determinari solicitate/Metoda de analiza

- Proba apa capat retea Calinesti /8291

- pH/ SR ISO 10523/2012

- Conductivitate/ SR EN 7888/1997

- Amoniu/ SR ISO 7150-1/2001

- Azotiti/ SR ISO 26777/C91/2006

- Azotati /SR ISO 7890/3-2000

- Clor rezidual / SR EN ISO 7393-2/2018

- Cloruri/ SR ISO 9297/2001

- Turbiditate/ SR EN ISO 7027/2018

- Gust/ SR EN 1622/2007

- Miros/ SR EN1622/2007

- Culoare/ SR EN ISO 7887/2002

- Hidrogen sulfurat/ SR 7510/97

- CCO Mn(oxidabilitate) / SR EN ISO 8467/2001

- Escherichia Coli / SR EN ISO 9308-1/A1-2017

- Bacterii coliforme/ SR EN ISO 9308-1/A1-2017

- Enterococi / SR EN ISO 7899-2/2002

- Numar de colonii la 22°C / SR EN ISO 6222/2004
- Numar de colonii la 37°C / SR EN ISO 6222/2004

PSL-7.8-F1

122




REZULTATELE DETERMINARILOR
RAPORT DE INCERCARI: nr.877 /27.05.2021

Valorile admise sunt in conformitate cu Legea 458/2002 completata si modificata prin ordonanta
22/2017 privind calitatea apei potabile.

Indicatorul analizat Unitate de Valori Rezultat LOQ*"**
masura admise analiza
pH unitati pH 6,5-9,5 8.3
(masurat la temperature de20°C)
*Conductivitate uS/cm 2500 251
Amoniu mg/] 0,50 0,23
*Turbiditate FNU <5 0,26
Azotati mg/1 50 SLQ** 0,120
Azotiti mg/l 0,5 SLEO%* 0,029
*Clor rezidual total mg/I 0,01
*Clor rezidual liber mg/1 min. 0,10 0,08
*Cloruri mg/I 250 19,16
*Hidrogen sulfurat ug/l 100 18,9
*Miros Acceptabil Acceptabil
consumatorilor $i | consumatorilor si
nicio modificare nicio modificare
anormald anormala
*Gust Acceptabil Acceptabil
consumatorilor $i | consumatorilor si
nicio modificare | nicio modificare
anormala anormala
*Culoare Acceptabila Acceptabil
consumatorilor si | consumatorilor si
nicio modificare nicio modificare
anormali anormald
*CCO Mn(oxidabilitate) mg/l 5,0 1,55
*Escherichia Coli ufc /100ml 0 0
*Coliformi totali ufc /100ml 0 0
*Enterococi ufc /100ml 0 0
*Numar de colonii la 22°C ufc /ml nicio modificare 27
anormala
*Numar de colonii la 37°C ufc /ml nicio modificare 10
anormala

**SLQ-Sub limita de cuantificare
***LOQ-Limita de cuantificare
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NOTA: Reprodﬂcerea.tsfala sau partiala a raportului de incercare, fara aprobarea lab

interzisa.

Responsabil Incercare

Tolbes Iulj
2

Laborant

Lemnaru Oana,

»
P 2

o%tom!ui emitent, este

Laboratorul este inregistrat la Ministerul Sanatatii ca laborator de monitorizare si control a apei potabile cu nr
572 /06.07.2020 si la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ca laborator autorizat pentru
efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice a apei din aliment cu nr. 14/31.07.2013
*Incercdrile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

PSL-7.8-F1




S.C. TIC MARCON S.R.L.

ADRESA: STRADA DRACESTI, NR. 58, CAMPULUNG, ARGES
WWW.LABORATORANALIZE.COM.RO
TELEFON: 0742.044.782 ; 0724.223.116

LABORATOR DE INCERCARI
FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE
CAMPULUNG,JUD. ARGES,STR. DRACESTI, NR. 58

acreditat pentru
INCERCARE

SR ENISO/EC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACR.E‘DITMT

LI1079

RAPORT DE INCERCARI
nr.878 /27.05.2021
Client Serviciul de Alimentare cu Apa Calinesti
Contract 736/29.05.2020
Adresa Calinesti, jud.Arges
Data primirii probelor 24.05.2021
Esantionare SC TIC MARCON SRL

Locul recoltarii probelor

Carstieni -iesire rezervor

Modul de prezentare aspect limpede,incolor,volum proba 2 1
probe
Perioada de executie a 24.05.2021-27.05.2021
probelor
Matrice Apa potabila

Denumire probe/Cod probe

Determinari solicitate/Metoda de analiza

- Proba apa Carstieni -iesire rezervor/

8292

- pH/ SR ISO 10523/2012

- Conductivitate/ SR EN 7888/1997

- Amoniu/ SR ISO 7150-1/2001

- Azotiti/ SR ISO 26777/C91/2006

- Azotati /SR ISO 7890/3-2000

- Clor rezidual / SR EN ISO 7393-2/2018

- Cloruri/ SR ISO 9297/2001

- Turbiditate/ SR EN ISO 7027/2018

- Gust/ SR EN 1622/2007

- Miros/ SR EN1622/2007

- Culoare/ SR EN ISO 7887/2002

- Hidrogen sulfurat/ SR 7510/97

- CCO Mn(oxidabilitate) / SR EN ISO 8467/2001

- Escherichia Coli / SR EN ISO 9308-1/A1-2017

- Bacterii coliforme/ SR EN ISO 9308-1/A1-2017

- Enterococi / SR EN ISO 7899-2/2002

- Numar de colonii la 22°C / SR EN ISO 6222/2004
- Numar de colonii la 37°C / SR EN ISO 6222/2004

PSL-7.8-F1
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REZULTATELE DETERMINARILOR
RAPORT DE INCERCARI: nr.878 /27.05.2021

Valorile admise sunt in conformitate cu Legea 458/2002 completata si modificata prin ordonanta
22/2017 privind calitatea apei potabile.

Indicatorul analizat Unitate de Valori Rezultat O s
masura admise analiza
pH unitati pH 6,5-9,5 8,1
(masurat la temperatura de20°C)
*Conductivitate uS/cm 2500 308
Amoniu mg/l 0,50 SLQ** 0,020
*Turbiditate FNU <5 0,41
Azotati mg/l 50 0,26
Azotiti mg/I 0,5 SLQ** 0,029
*Clor rezidual total mg/] 0,33
*Clor rezidual liber mg/1 max. 0,50 0,31
*Cloruri mg/I 250 14,89
*Hidrogen sulfurat ug/l 100 26,7
*Miros Acceptabil Acceptabil
consumatorilor §i | consumatorilor si
nicio modificare | nicio modificare
anormald anormald
*Gust Acceptabil Acceptabil
consumatorilor §i | consumatorilor si
nicio modificare nicio modificare
anormald anormala
*Culoare Acceptabild Acceptabild
consumatorilor §i | consumatorilor si
nicio modificare nicio modificare
anormald anormald
*CCO Mn(oxidabilitate) mg/l 5,0 1,02
*Escherichia Coli ufc /100ml 0 0
*Coliformi totali ufc /100ml 0 0
*Enterococi ufc /100ml 0 0
*Numar de colonii la 22°C ufc /ml nicio modificare 0
anormala
*Numar de colonii la 37°C ufc /ml nicio modificare 0
anormala

**SLQ-Sub limita de cuantificare
***LOQ-Limita de cuantificare

Director
Ing.Tolbes Constanti o

S0, Fs

" (p 3
NOTA: Reproducerélitat
inferzisa.

—

Responsabil Incercare
Tolbes Iulia

l;!fuj sat: partiala a raportului de incercare, Jara aprob

Lemnaruﬂ()_q.u@,

area lgboratorului emitent, este

4

Laborant

Laboratorul este inregistrat la Ministerul Sanatatii ca laborator de monitorizare si control a apei potabile cu nr
572 /06.07.2020 la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ca laborator autorizat pentru
efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice a apei din aliment cu nr. 14/31.07.2013
*Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

PSL-7.8-F1




S.C. TIC MARCON S.R.L.

ADRESA: STRADA DRACESTI, NR. 58, CAMPULUNG, ARGES
WWW.LABORATORANALIZE.COM.RO
TELEFON: 0742.044.782 ; 0724.223,116

acreditat pentru
INCERCARE

LABORATOR DE INCERCARI

FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE

CAMPULUNG,JUD. ARGES,STR. DRACESTI, NR. 58 SR ENISO/MRC 170232018
CERTIFICAT DE ACREDIT.

L11079

N

RAPORT DE INCERCARI
nr.879/27.05.2021
Client Serviciul de Alimentare cu Apa Calinesti
Contract 736/29.05.2020
Adresa Calinesti, jud.Arges
Data primirii probelor 24.05.2021
Esantionare SC TIC MARCON SRL
Locul recoltarii probelor Carstieni retea scoala
Modul de prezentare aspect limpede,incolor,volum proba 2 1
probe
Perioada de executie a 24.05.2021-27.05.2021
probelor
Matrice Apa potabila
Denumire probe/Cod probe Determinari solicitate/Metoda de analiza

- pH/ SR ISO 10523/2012

- Conductivitate/ SR EN 7888/1997

- Amoniu/ SR ISO 7150-1/2001

- Azotiti/ SR ISO 26777/C91/2006

- Azotati /SR ISO 7890/3-2000

- Clor rezidual / SR EN ISO 7393-2/2018

- Cloruri/ SR ISO 9297/2001

- Turbiditate/ SR EN ISO 7027/2018

- Gust/ SR EN 1622/2007

- Miros/ SR EN1622/2007

- Culoare/ SR EN ISO 7887/2002

- Hidrogen sulfurat/ SR 7510/97

- CCO Mn(oxidabilitate) / SR EN ISO 8467/2001

- Escherichia Coli / SR EN ISO 9308-1/A1-2017

- Bacterii coliforme/ SR EN ISO 9308-1/A1-2017

- Enterococi / SR EN ISO 7899-2/2002

- Numar de colonii la 22°C / SR EN ISO 6222/2004
- Numar de colonii la 37°C / SR EN ISO 6222/2004

- Proba apa retea scoala /8293

L

PSL-7.8-F1




REZULTATELE DETERMINARILOR
RAPORT DE INCERCARI: nr.879 /27.05.2021

Valorile admise sunt in conformitate cu Legea 458/2002 completata si modificata prin ordonanta
22/2017 privind calitatea apei potabile.

Indicatorul analizat Unitate de Valori Rezultat LOQ***
masura admise analiza
pH unitati pH 6,5-9,5 8,2
(masurat la temperatura de20°C)
*Conductivitate uS/em 2500 312
Amoniu mg/l 0,50 SEQE® 0,020
*Turbiditate FNU <5 0,40
Azotati mg/1 50 0,126
Azotiti mg/1 0,5 SLQ** 0,029
*Clor rezidual total mg/l 0,31
*Clor rezidual liber mg/l min. 0,10 0,30
*Cloruri mg/1 250 19,61
*Hidrogen sulfurat pg/l 100 25,1
*Miros Acceptabil Acceptabil
consumatorilor §i | consumatorilor si
nicio modificare nicio modificare
anormala anormala
*Gust Acceptabil Acceptabil
consumatorilor §i | consumatorilor si
nicio modificare nicio modificare
anormalid anormald
*Culoare Acceptabila Acceptabila
consumatorilor §i | consumatorilor si
nicio modificare | nicio modificare
anormali anormala
*CCO Mn(oxidabilitate) mg/l 5,0 1,03
*Escherichia Coli ufe /100ml 0 0
*Coliformi totali ufc /100ml 0 0
*Enterococi ufc /100ml 0 0
*Numar de colonii la 22°C ufc /ml nicio modificare 0
anormala
*Numar de colonii la 37°C ufc /ml nicio modificare 0
anormala

**SLQ-Sub limita de cuantificare
***LOQ-Limita de cuantificare

Director

interzisa.

Responsabil Incercare

Tolbes Iuljana
b7

Laborant

Lemnaru Oana_,

AL
ecﬁ/;-omdui emitent, este

NOTA: Reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare, fara aprobar:

Laboratorul este inregistrat la Ministerul Sanatatii ca laborator de monitorizare si control a apei potabile cu nr
572 /06.07.2020 si la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ca laborator autorizat pentru
efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice a apei din aliment cu nr. 14/31.07.2013
*Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.
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S.C. TIC MARCON S.R.L.

ADRESA: STRADA DRACESTI, NR. 58, CAMPULUNG, ARGES
WWW.LABORATORANALIZE.COM.RO
TELEFON: 0742.044.782 ; 0724.223.116

acreditat pentru
INCERCARE

LABORATOR DE INCERCARI

FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE
CAMPULUNG,JUD. ARGES,STR. DRACESTI, NR. 58 SR EN ISOEC 170252018

CERTIFICAT DE ACREDITARE
L11079
RAPORT DE INCERCARI
nr.880/27.05.2021
Client Serviciul de Alimentare cu Apa Calinesti
Contract 736/29.05.2020
Adresa Calinesti, jud.Arges
Data primirii probelor 24.05.2021
Esantionare SC TIC MARCON SRL
Locul recoltarii probelor Valeni -iesire rezervor
Modul de pl:'ezentare aspect limpede,incolor,volum proba 2 |
probe
Perioada de executie a 24.05.2021-27.05.2021
probelor
Matrice Apa potabila
Denumire probe/Cod probe Determinari solicitate/Metoda de analiza

- pH/ SR 1SO 10523/2012

- Conductivitate/ SR EN 7888/1997

- Amoniu/ SR ISO 7150-1/2001

- Azotiti/ SR ISO 26777/C91/2006

- Azotati /SR ISO 7890/3-2000

- Clor rezidual / SR EN ISO 7393-2/2018

- Cloruri/ SR ISO 9297/2001

- Turbiditate/ SR EN ISO 7027/2018

- Gust/ SR EN 1622/2007

- Miros/ SR EN1622/2007

- Culoare/ SR EN ISO 7887/2002

- Hidrogen sulfurat/ SR 7510/97

- CCO Mn(oxidabilitate) / SR EN ISO 8467/2001

- Escherichia Coli / SR EN ISO 9308-1/A1-2017

- Bacterii coliforme/ SR EN ISO 9308-1/A1-2017

- Enterococi / SR EN ISO 7899-2/2002

- Numar de colonii la 22°C / SR EN ISO 6222/2004
- Numar de colonii la 37°C / SR EN ISO 6222/2004

- Proba apa Valeni -iesire rezervor/
8294

172
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REZULTATELE DETERMINARILOR
RAPORT DE INCERCARI: nr.880 /27.05.2021

Valorile admise sunt in conformitate cu Legea 458/2002 completata si modificata prin ordonanta
22/2017 privind calitatea apei potabile.

Indicatorul analizat Unitate de Valori Rezultat I
masura admise analiza
pH unitati pH 6,5-9,5 8,3
(masurat la temperatura de20°C)
*Conductivitate pS/em 2500 287
Amoniu mg/1 0,50 SEGYE 0,020
*Turbiditate FNU <5 1,82
Azotati mg/1 50 0,195
Azotiti “mg/I 0,5 SLQ** 0,029
*Clor rezidual total mg/l 0,11
*Clor rezidual liber mg/l max. 0,50 0,09
*Cloruri mg/l 250 9,93
*Hidrogen sulfurat ug/l 100 33,0
*Miros Acceptabil Acceptabil

consumatorilor §i | consumatorilor si
nicio modificare nicio modificare
anormald anormali

*Gust Acceptabil Acceptabil

consumatorilor §i | consumatorilor si

nicio modificare | nicio modificare
anormald anormala

*Culoare Acceptabila Acceptabild
consumatorilor §i | consumatorilor si
nicio modificare | nicio modificare

anormala anormala
*CCO Mn(oxidabilitate) mg/] 5,0 1,34
*Escherichia Coli ufe /100ml 0 0
*Coliformi totali ufc /100ml 0 0
*Enterococi ufc /100ml 0 0
*Numar de colonii la 22°C ufc /ml nicio modificare 22
anormala
*Numar de colonii la 37°C ufc /ml nicio modificare 8
anormala
**SLQ-Sub limita de cuantificare
***LOQ-Limita de cuantificare
Director Responsabil Incercare
Ing.Tolbes Co TN Tolbes Iuli
AN /ﬁ?ﬂ
B
QY
i : MARCOJN _*‘ Laborant
N\ k] SR D Lemnaru Oana ,ﬂ/—
NOTA: Repmdmf%ggulgéa;{q:f partiala a raportului de incercare, fara aprobarea laboratorylui emitent, este
interzisa. e

Laboratorul este inregistrat la Ministerul Sanatatii ca laborator de monitorizare si control a ipei potabile cu nr
572 /06.07.2020 si la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ca laborator autorizat pentru
efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice a apei din aliment cu nr. 14/31.07.2013

*Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.
22
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S.C. TIC MARCON S.R.L.

ADRESA: STRADA DRACESTI, NR. 58, CAMPULUNG, ARGES
WWW.LABORATORANALIZE.COM.RO
TELEFON: 0742.044.782 ; 0724.223.116

LABORATOR DE INCERCARI
FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE
CAMPULUNG,JUD. ARGES,STR. DRACESTI, NR. 58

acreditat pentru
INCERCARE

R0 iq

RE AR

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI11079

RAPORT DE INCERCARI
nr.881/27.05.2021
Client Serviciul de Alimentare cu Apa Calinesti
Contract 736/29.05.2020
Adresa Calinesti, jud.Arges
Data primirii probelor 24.05.2021
Esantionare SC TIC MARCON SRL

Locul recoltarii probelor

Valeni -retea

Modul de prezentare aspect limpede,incolor,volum proba 2 |
probe
Perioada de executie a 24.05.2021-27.05.2021
probelor
Matrice Apa potabila

Denumire probe/Cod probe

Determinari solicitate/Metoda de analiza

- Proba apa Valeni —retea scoala V-VIII /

8295

- pH/ SR ISO 10523/2012

- Conductivitate/ SR EN 7888/1997

- Amoniu/ SR ISO 7150-1/2001

- Azotiti/ SR ISO 26777/C91/2006

- Azotati /SR ISO 7890/3-2000

- Clor rezidual liber/ SR EN ISO 7393-2/2002

- Cloruri/ SR ISO 9297/2001

- Turbiditate/ SR EN ISO 7027/2018

- Gust/ SR EN 1622/2007

- Miros/ SR EN1622/2007

- Culoare/ SR EN ISO 7887/2002

- Hidrogen sulfurat/ SR 7510/97

- CCO Mn(oxidabilitate) / SR EN ISO 8467/2001

- Escherichia Coli / SR EN ISO 9308-1/A1-2017

- Bacterii coliforme/ SR EN ISO 9308-1/A1-2017

- Enterococi / SR EN ISO 7899-2/2002

- Numar de colonii la 22°C / SR EN 1SO 6222/2004
- Numar de colonii la 37°C / SR EN ISO 6222/2004

PSL-7.8-F1




REZULTATELE DETERMINARILOR
RAPORT DE INCERCARI: nr.881 /27.05.2021

Valorile admise sunt in conformitate cu Legea 458/2002 completata si modificata prin ordonanta
22/2017 privind calitatea apei potabile.

Indicatorul analizat Unitate de Valori Rezultat LOQ***
masura admise analiza
pH unitati pH 6,5-9,5 8,4
(masurat la temperature de20°C)
*Conductivitate uS/cm 2500 286
Amoniu mg/] 0,50 0,33
*Turbiditate FNU <5 0,89
Azotati mg/| 50 SLQ** 0,120
Azotiti mg/I 0,5 SLOY* 0,029
*Clor rezidual total mg/1 0,10
*Clor rezidual liber mg/l min. 0,10 0,08
*Cloruri mg/I 250 10,14
*Hidrogen sulfurat pg/l 100 29,9
*Miros Acceptabil Acceptabil
consumatorilor §i | consumatorilor si
nicio modificare | nicio modificare
anormald anormald
*Gust Acceptabil Acceptabil
consumatorilor §i | consumatorilor si
nicio modificare | nicio modificare
anormald anormali
*Culoare Acceptabila Acceptabila
consumatorilor §i | consumatorilor si
nicio modificare | nicio modificare
anormald anormala
*CCO Mn(oxidabilitate) mg/1 5,0 1,39
*Escherichia Coli ufc /100ml 0 0
*Coliformi totali ufc /100ml 0 0
*Enterococi ufc /100ml 0 0
*Numar de colonii la 22°C ufc /ml nicio modificare 20
anormala
*Numar de colonii la 37°C ufc /ml nicio modificare 7
anormala

**SLQ-Sub limita de cuantificare
***LOQ-Limita de cuantificare

Director

Ing.Tolbes Com@%‘ 2,
b ?,\U’- %4:_"“.
: : o L2

4

5 .0"‘ il

-

\ * SR- S
NOTA: Reproduggrea totali
interzisa. R ULUNT

Responsabil Incercare
Tolbes Iuliana

pt

Laborant
Lemnaru Oana
u partiala a raportului de incercare, fara aprobarea laboratoru

pLe

ui emitent, este

Laboratorul este ir:réézs;-ar la Ministerul Sanatatii ca laborator de monitorizare si control a apei potabile cu nr
572 /06.07.2020 si la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ca laborator autorizat pentru
efectuarea analizelor fizico-chimice si microbiologice a apei din aliment cu nr. 14/31.07.2013
*Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.
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